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Данное краткое Руководство по эксплуатации представляет основные 

характеристики, габаритные и монтажные размеры, информацию для заказа 

и порядок подключения тормозных резисторов в алюминиевом корпусе 

серии RXLG. 

CAUTION!
 

 

В процессе работы тормозные резисторы могут сильно нагреваться! 

Запрещено прикасаться к работающему тормозному резистору, это может 

вызвать ожоги! 

Применяемость 

Данное краткое Руководство по эксплуатации применимо к следующим 

моделям тормозных резисторов серии RXLG: 

Модель 

 
Номинальная 
мощность, Вт 

RXLG60WxxxRJ* 60 

RXLG80WxxxRJ 80 

RXLG100WxxxRJ 100 

RXLG120WxxxRJ 120 

RXLG150WxxxRJ 150 

RXLG200WxxxRJ 200 

RXLG300WxxxRJ 300 

RXLG400WxxxRJ 400 

RXLG500WxxxRJ 500 

RXLG600WxxxRJ 600 

RXLG750WxxxRJ 750 

RXLG800WxxxRJ 800 

RXLG1KWxxxRJ 1000 

RXLG1.2KWxxxRJ 1200 

RXLG1.5KWxxxRJ 1500 

RXLG2KWxxxRJ 2000 

RXLG2.5KWxxxRJ 2500 

RXLG3KWxxxRJ 3000 

* ххх – позиция под заказ, диапазон сопротивлений: 2…800 Ом 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
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Описание 

Габаритные и монтажные размеры 

 

 

 

Информация для заказа 
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Схемы подключения 

 

Рис. 3  Два варианта подключения тормозного резистора к преобразователю частоты 

(ПЧ) 

 

Рис. 4  Схема подключения тормозного резистора к преобразователю частоты напрямую 

(малые мощности ПЧ) 

 

Рис. 5  Схема подключения тормозного резистора к преобразователю частоты через 

тормозной модуль (средние и большие мощности ПЧ)  
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Brake chopper

nxbr1.fh11

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Требования к торможению 
Запитываемый от преобразователя частоты асинхронный двигатель при замедлении 
превращается в генератор, который подает энергию обратно на преобразователь частоты.  
Эта энергия увеличивает напряжение в цепи постоянного тока. Преобразователь частоты 
компенсирует это увеличение посредством увеличения выходной частоты, уменьшения 
моментального скольжения и увеличения нагрузки двигателя. 
Скорость замедления в этом случае зависит от скорости потери мощности в инверторе и в двигателе.  
Такие потери достаточны для большинства насосов, вентиляторов, конвейеров и т. д., где 
кинетическая энергия в нагрузке мала или время торможения не критично. 
Если требуется тормозить двигатель быстрее, чем позволяют потери, совместно внутренним, 
установленным на заводе тормозным прерывателем необходимо использовать внешний 
тормозной резистор для рассеивания энергии. В тормозном резисторе дополнительная энергия 
от нагрузки превращается в тепловую энергию. 
Динамическое торможение обычно требуется в системах с центрифугами, кранами, некоторыми 
конвейерами и преобразователями частоты, требующими быстрого переключения в режим реверса. 
 
1.2 Компоненты тормозов 
В преобразователях частоты NX на заводе-изготовителе устанавливается тормозной 
прерыватель, представляющий собой дополнительный IGBT. В преобразователях частоты 
меньших типоразмеров (от FR4 до FR6 и MF4 до MF6) тормозной прерыватель входит в 
стандартную комплектацию. Если напряжение в цепи постоянного тока становится слишком 
большим, тормозной IGBT включается и разряжает конденсаторы через тормозной резистор.  
В преобразователях частоты семейства NX тормозной прерыватель рассчитан на длительную 
работу при номинальной мощности преобразователя частоты. 
Тормозной резистор представляет собой внешний резистор с низким импедансом. Для 
рассеяния мощности в конкретной системе можно подключить несколько резисторов 
последовательно или параллельно при условии соблюдения пределов, описанных в Табл. 7. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Компоненты тормозов и стандартная схема подключения 

1.3 Классификация использования 
a) Частичное использование (наиболее типичное) 
Технологический процесс требует регулярных или нерегулярных быстрых замедлений, остановок 
или переходов в режим реверса. 
б) Непрерывное использование 
Двигатель в течение продолжительных периодов времени тормозит с постоянным крутящим 
моментом. 
в) Комбинированное использование 
Двигатель в течение продолжительных периодов времени тормозит с переменным крутящим 
моментом. 
г) Сглаживание напряжения в цепи постоянного тока 
Тормозной резистор сглаживает пики перенапряжения от источника питания. 

Тормозной резистор 

Тормозной прерыватель 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Стандартные резисторы для частичного использования 

В следующих таблицах можно выбрать тормозные резисторы для частичного использования в 
преобразователях частоты семейства NX с напряжением питания 208–240 В, 380–500 В и 525–690 В. 
Для преобразователей частоты NX_5 имеется два комплекта тормозных резисторов, один для 
тяжелого режима работы и один для легкого режима. Резистор для тяжелого режима работы 
рассчитан на торможение с полной мощностью в течение 3 секунд с последующим уменьшением 
мощности до нуля в течение 7 секунд. Резистор для легкого режима работы рассчитан 
уменьшение мощности от полной до нулевой в течение 5 секунд. См. Рис. 2. 
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Рис. 2. Параметры торможения в тяжелом и легком режимах 

 

 
Рис. 3. Определения пиковой и средней мощности 
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2.1.1 Напряжение 380–500 В 

Легкий режим 

 
Энергия [кДж] Средняя 

мощность [кВт] 

Код типа Сопротивление 
Торможение при 
полном крутящем 
моменте в течение 5 с 

1 импульс/2 мин 

BRR 0022 LD 5 63 28 0,24 
BRR 0031 LD 5 42 42 0,35 
BRR 0045 LD 5 21 84 0,71 
BRR 0061 LD 5 14 127 1,06 
BRR 0105 LD 5 6,5 273 2,28 
BRR 0300 LD 5 3,3 547 4,56 
BRR 0520 LD 5 1,4 1270 10,6 
BRR 0730 LD 5 0,9 1975 16,5 
Тяжелый режим 

 
Энергия 
[кДж] 

Средняя 
мощность [кВт] 

Код типа Сопротивление 

Торможение при 
полном крутящем 
моменте в течение 3 
секунд с уменьшением 
до нуля в течение 7 
секунд  

1 импульс/2 мин 

BRR 0022 HD 5 63 73 0,61 
BRR 0031 HD 5 42 110 0,91 
BRR 0045 HD 5 21 220 1,83 
BRR 0061 HD 5 14 330 2,74 
BRR 0105 HD 5 6,5 710 5,9 
BRR 0300 HD 5 3,3 1421 11,8 
BRR 0520 HD 5 1,4 3300 27,4 
BRR 0730 HD 5 0,9 5132 43 
Табл. 1. Тормозные резисторы для диапазона напряжений 380–500 В 

Подобрать резистор для всех типов преобразователей частоты (NXL, NXS и NXP) можно 
с помощью следующей таблицы: 
 

Устройство Размер 
корпуса 

Резистор для 
легкого 
режима 

Резистор для 
тяжелого режима 

NX_ 0003 5 
NX_ 0004 5 
NX_ 0005 5 
NX_ 0007 5 
NX_ 0009 5 
NX_ 0012 5 

FR4 BRR 0022 LD 5 BRR 0022 HD 5 

NX_ 0016 5 
NX_ 0022 5 FR5 BRR 0022 LD 5 BRR 0022 HD 5 

NX_ 0031 5 FR5 BRR 0031 LD 5 BRR 0031 HD 5 
NX_ 0038 5 
NX_ 0045 5 FR6 BRR 0045 LD 5 BRR 0045 HD 5 

NX_ 0061 5 FR6 BRR 0061 LD 5 BRR 0061 HD 5 
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NX_ 0072 5 
NX_ 0087 5 FR7 BRR 0105 LD 5 BRR 0105 HD 5 

NX_ 0105 5 FR7 BRR 0105 LD 5 BRR 0105 HD 5 
NX_ 0140 5 
NX_ 0168 5 FR8 BRR 0300 LD 5 BRR 0300 HD 5 

NX_ 0205 5 FR8 BRR 0300 LD 5 BRR 0300 HD 5 
NX_ 0261 5 
NX_ 0300 5 FR9 BRR 0300 LD 5 BRR 0300 HD 5 

NX_0385 5 
NX_0460 5 
NX_0520 5 

FR10 BRR 0520 LD 5 BRR 0520 HD 5 

NX_0590 5 
NX_0650 5 
NX_0730 5 

FR11 BRR 0730 LD 5 BRR 0730 HD 5 

NX_0820 5 
NX_0920 5 
NX_1030 5 

FR12 2 x BRR 0520 LD 5 2 x BRR 0520 HD 5 

Табл. 2. Тормозные резисторы, используемые с преобразователями частоты 

Резистор для легкого режима: IP50 с прямым проводным подключением, BRR0022 LD5 
оснащен тепловой защитой в качестве опции. 
Резистор для тяжелого режима: IP20/21, соединительная коробка, тепловая защита 
в стандартной комплектации. 
 
2.1.2 Напряжение 208–240 В 

Легкий режим 

 
Энергия [кДж] Средняя 

мощность [кВт] 

Код типа Сопротивление 
Торможение при 
полном крутящем 
моменте в течение 5 с 

1 импульс/2 мин 

BRR 0025 LD2 30 12,55 0,10 
BRR 0031 LD2 20 18,8 0,16 
BRR 0061 LD2 10 38 0,31 
BRR 0114 LD2 3,3 114 0,95 
BRR 0205 LD2 1,4 269 2,24 
Тяжелый режим 

 
Энергия 
[кДж] 

Средняя 
мощность [кВт] 

Код типа Сопротивление 

Торможение при 
полном крутящем 
моменте в течение  
3 секунд с 
уменьшением до 
нуля в течение  
7 секунд 

1 импульс/2 мин 

BRR 0034 LD6 30 32,6 0,27 
BRR 0031 HD2 20 49 0,41 
BRR 0061 HD2 10 98 0,81 
BRR 0114 HD2 3,3 297 2,47 
BRR 0205 HD2 1,4 699 5,81 
Табл. 3. Тормозные резисторы для диапазона напряжений 208–240 В 
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Подобрать резистор для преобразователей частоты (напряжения 208–240 В) можно с помощью 
следующей таблицы: 
 

Устройство Размер 
корпуса 

Резистор для 
легкого режима 

Резистор для 
тяжелого режима 

NX_ 0003 2 
NX_ 0004 2 
NX_ 0007 2 
NX_ 0008 2 
NX_ 0011 2 
NX_ 0012 2 

FR4 BRR 0025 LD 2 BRR 0034 LD6 * 

NX_ 0017 2 
NX_ 0025 2 FR5 BRR 0025 LD 2 BRR 0034 LD6 * 

NX_ 0031 2 FR5 BRR 0031 LD 2 BRR 0031 HD 2 

NX_ 0048 2 
NX_ 0061 2 

FR6 BRR 0061 LD 2 BRR 0061 HD 2 

NX_ 0075 2 
NX_ 0088 2 
NX_ 0114 2 

FR7 BRR 0114 LD 2 BRR 0114 HD 2 

NX_0140 2 
NX_0170 2 
NX_0205 2 

FR8 BRR 0205 LD2 BRR 0205 HD2 

NX_0261 2 
NX_0300 2 FR9 BRR 0205 LD2 BRR 0205 HD2 

Табл. 4. Тормозные резисторы, используемые с преобразователями частоты 

* = термовыключатель (OT1) в качестве опции. 
Резистор для легкого режима: IP50 с прямым проводным подключением.  
Резистор для тяжелого режима: IP20/21, соединительная коробка, тепловая  
защита в стандартной комплектации. 
  
2.1.3 Напряжение 525–690 В 

Легкий режим 

 
Энергия [кДж] Средняя 

мощность [кВт] 

Код типа Сопротивление 
Торможение при 
полном крутящем 
моменте в течение 5 с 

1 импульс/2 мин 

BRR 0013 LD 6 100 34 0,28 
BRR 0034 LD 6 30 113 0,94 
BRR 0052 LD 6 18 188 1,6 
BRR 0100 LD 6 9 376 3,1 
BRR 0208 LD 6 7 484 4,0 
BRR 0416 LD 6 2,5 1355 11 
BRR 0590 LD 6 1,7 1993 17 
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Тяжелый режим 

 
Энергия 
[кДж] 

Средняя 
мощность [кВт] 

Код типа Сопротивление 

Торможение при 
полном крутящем 
моменте в течение 
3 секунд с 
уменьшением до нуля 
в течение 7 секунд 

1 импульс/2 мин 

BRR 0013 HD 6 100 88 0,73 
BRR 0034 HD 6 30 294 2,4 
BRR 0052 HD 6 18 489 4,1 
BRR 0100 HD 6 9 978 8,1 
BRR 0208 HD 6 7 1258 10 
BRR 0416 HD 6 2,5 3523 29 
BRR 0590 HD 6 1,7 5181 43 
Табл. 5. Тормозные резисторы для диапазона напряжений 525–690 В 

Подобрать резистор для преобразователей частоты (напряжения 208–240 В) 
можно с помощью следующей таблицы: 
 

Устройство Размер 
корпуса 

Резистор для 
легкого режима 

Резистор для 
тяжелого режима 

NX_ 0003 6 
NX_ 0004 6 
NX_ 0005 6 
NX_ 0007 6 
NX_ 0010 6 
NX_ 0013 6 

FR6 BRR 0013 LD 6 BRR 0013 HD 6 

NX_ 0018 6 
NX_ 0022 6 
NX_ 0027 6 
NX_ 0034 6 

FR6 BRR 0034 LD 6 BRR 0034 HD 6 

NX_ 0041 6 
NX_ 0052 6 FR7 BRR 0052 LD 6 BRR 0052 HD 6 

NX_ 0062 6 
NX_ 0080 6 
NX_ 0100 6 

FR8 BRR 0100 LD 6 BRR 0100 HD 6 

NX_ 0144 6 
NX_ 0170 6 
NX_ 0208 6 

FR9 BRR 0208 LD 6 BRR 0208 HD 6 

NX_0261 6 
NX_0325 6 
NX_0385 6 
NX_0416 6 

FR10 BRR 0416 LD 6 BRR 0416 HD 6 

NX_0460 6 
NX_0502 6 
NX_0590 6 

FR11 BRR 0590 LD 6 BRR 0590 HD 6 

NX_0650 6 
NX_0750 6 
NX_0820 6 

FR12 BRR 0416 LD 6 BRR 0416 HD 6 

Табл. 6. Тормозные резисторы, используемые с преобразователями частоты 

Резистор для легкого режима: IP50 с прямым проводным подключением. 
Резистор для тяжелого режима: IP20/21, соединительная коробка, тепловая 
защита в стандартной комплектации. 
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2.2 Другие резисторы 

При использовании резисторов других типов убедитесь, что сопротивление у них выше, 
чем указанное минимальное сопротивление. Предельно допустимая мощность должна 
соответствовать области применения.  
 

 

Напряжение электросети 208–240 В, 50/60 Гц, 3 фазы 

Размер корпуса 
Тип 

преобразователя 
частоты 

Минимальное 
сопротивление 

торможения [Ом] 

Мощность 
торможения* 

при 405 В пост. 
тока [кВт] 

FR4 0003 30 0,55 
0004 30 0,75 
0007 30 1,1 
0008 30 1,5 
0011 30 2,2 
0012 30 3,0 

FR5 0017 30 4,0 
0025 30 5,5 
0031 20 7,5 

FR6 0048 10 11,0 
0061 10 15,0 

FR7 0075 3,3 22,0 
0088 3,3 22,0 
0114 3,3 30,0 

FR8 0140 1,4 37,0 
0170 1,4 45,0 
0205 1,4 55,0 

FR9 0261 1,4 75,0 
0300 1,4 90,0 

Табл. 7. Характеристики других типов резисторов 

* При использовании рекомендуемых типов тормозных резисторов. 
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Напряжение электросети: 380–500 В, 50/60 Гц, 3 фазы 

Размер корпуса 
Тип 

преобразователя 
частоты 

Минимальное 
сопротивление 

торможения [Ом] 

Мощность 
торможения* 

при 845 В пост. 
тока [кВт] 

FR4 0003 63 1,5 
0004 63 2,2 
0005 63 3,0 
0007 63 4,0 
0009 63 5,5 
0012 63 7,5 

FR5 0016 63 11,0 
0022 63 11,3 
0031 42 17,0 

FR6 0038 19 22,0 
0045 19 30,0 
0061 14 37,0 

FR7 0072 6,5 45,0 
0087 6,5 55,0 
0105 6,5 75,0 

FR8 0140 3,3 90,0 
0168 3,3 110,0 
0205 3,3 132,0 

FR9 0261 2,5 160,0 
0300 2,5 200,0 

FR10 0385 1,4 250,0 
0460 1,4 315,0 
0520 1,4 355,0 

FR11 0590 0,9 400,0 
0650 0,9 450,0 
0730 0,9 500,0 

FR12 0820 2 x 1,4 560,0 
0920 2 x 1,4 630,0 
1030 2 x 1,4 710,0 

Табл. 8. Характеристики тормозных резисторов для напряжений 380–500 В 

* При использовании рекомендуемых типов тормозных резисторов. 
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Напряжение сети 525–690 В, 50–60 Гц, 3 фазы 

Размер корпуса 
Тип 

преобразователя 
частоты 

Минимальное 
сопротивление 

торможения [Ом] 

Мощность 
торможения* 

при 1166 В пост. 
тока [кВт] 

FR6 0004 100 3,0 
0005 100 4,0 
0007 100 5,5 
0010 100 7,5 
0013 100 11,0 
0018 30 15,0 
0022 30 18,5 
0027 30 22,0 
0034 30 30,0 

FR7 0041 18 37,5 
0052 18 45,0 

FR8 0062 9 55,0 
0080 9 75,0 
0100 9 90,0 

FR9 0125 6,7 110,0 
0144 6,7 132,0 
0170 6,7 160,0 
0208 6,7 194,2 

FR10 0261 2,5 250,0 
0325 2,5 315,0 
0385 2,5 355,0 
0416 2,5 400,0 

FR11 0460 1,7 450,0 
0502 1,7 500,0 
0590 1,7 560,0 

FR12 0650 2 x 2,5 630,0 
0750 2 x 2,5 710,0 
0820 2 x 2,5 800,0 

Табл. 9. Характеристики тормозных резисторов для напряжений 525–690 В 

* При использовании рекомендуемых типов тормозных резисторов. 
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2.3 Номинальная мощность стандартных резисторов 

Зависимость рассеиваемой мощности стандартных резисторов от рабочего цикла показана на 
Рис. 4. Здесь показана относительная рассеиваемая мощность при различных рабочих циклах 
относительно непрерывного торможения в течение 120 с. 
 

Рис. 4. Относительная номинальная мощность стандартных резисторов  

 
Мощность при различных рабочих циклах относительно 
120-секундного цикла 

 ПВ 100 % ПВ 60 % ПВ 40 % ПВ 25 % ПВ 10 % ПВ 5 % 
 кВт      
BRR 0025 LD 2 0,10 0,17 0,26 0,42 1,0 2,1 
BRR 0031 LD 2 0,16 0,26 0,39 0,63 1,6 3,1 
BRR 0061 LD 2 0,31 0,52 0,78 1,3 3,1 6,3 
BRR 0114 LD 2 0,95 1,6 2,4 3,8 9,5 19,0 
BRR 0205 LD 2 2,2 3,7 5,6 9,0 22 45 
       
BRR 0022 LD 5 0,24 0,39 0,59 0,94 2,4 4,7 
BRR 0031 LD 5 0,35 0,59 0,88 1,41 3,5 7,1 
BRR 0045 LD 5 0,71 1,2 1,8 2,8 7,1 14,1 
BRR 0061 LD 5 1,1 1,8 2,6 4,2 10,6 21 
BRR 0105 LD 5 2,3 3,8 5,7 9,1 23 46 
BRR 0300 LD 5 4,6 7,6 11,4 18,2 46 91 
BRR 0520 LD 5 11 17,6 26 42 106 212 
BRR 0730 LD 5 16 27 41 66 165 329 
       
BRR 0013 LD 6 0,28 0,47 0,71 1,13 2,8 5,6 
BRR 0034 LD 6 0,94 1,6 2,4 3,8 9,4 18,8 
BRR 0052 LD 6 1,6 2,6 3,9 6,3 15,7 31 
BRR 0100 LD 6 3,1 5,2 7,8 12,5 31 63 
BRR 0208 LD 6 4,0 6,7 10,1 16,1 40 81 
BRR 0416 LD 6 11 19 28 45 113 226 
BRR 0590 LD 6 17 28 42 66 166 332 
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BRR 0031 HD 2 0,41 0,68 1,0 1,6 4,1 8,1 
BRR 0061 HD 2 0,81 1,4 2,0 3,3 8,1 16,3 
BRR 0114 HD 2 2,5 4,1 6,2 9,9 25 49 
BRR 0205 HD 2 5,8 9,7 14,5 23 58 116 
       
BRR 0022 HD 5 0,61 1,02 1,52 2,44 6,1 12,2 
BRR 0031 HD 5 0,91 1,5 2,3 3,7 9,1 18,3 
BRR 0045 HD 5 1,8 3,0 4,6 7,3 18,3 37 
BRR 0061 HD 5 2,7 4,6 6,9 11,0 27 55 
BRR 0105 HD 5 5,9 9,8 14,8 24 59 118 
BRR 0300 HD 5 11,8 19,7 30 47 118 236 
BRR 0520 HD 5 27 46 69 110 274 549 
BRR 0730 HD 5 43 71 107 171 427 854 
       
BRR 0013 HD 6 0,73 1,2 1,8 2,9 7,3 14,6 
BRR 0034 HD 6 2,4 4,1 6,1 9,8 24 49 
BRR 0052 HD 6 4,1 6,8 10,2 16,3 41 81 
BRR 0100 HD 6 8,1 13,6 20 33 81 163 
BRR 0208 HD 6 10 17,4 26 42 105 209 
BRR 0416 HD 6 29 49 73 117 293 586 
BRR 0590 HD 6 43 72 108 172 431 862 

 

Табл. 10 

2.4 Характеристики окружающей среды 

Температура на поверхности коробки 
резистора 

< 80 °C 

Максимальная температура окружающего 
воздуха 

30 °C 

Класс защиты IP20, IP21, IP50  
 
ВНИМАНИЕ! При установке блока резистора учитывайте высокую температуру поверхности 
(до 200 °C). Монтажная поверхность должна быть негорючей, а вокруг резистора должно быть 
достаточно свободного пространства (100 мм). 
 
Резисторы рассчитаны на естественное конвекционное охлаждение в свободном пространстве. 
Обеспечьте достаточную вентиляцию этой области. 
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2.5 Защита от перегрева резисторов для легкого режима 

 
Существуют два разных датчика перегрева: один для резисторов с гладкой поверхностью, 
а другой для резисторов с охлаждающими ребрами. Большие стальные пластинчатые 
резисторы имеют встроенный термодатчик в стандартной комплектации. 
 
OT1 — для тормозных резисторов с охлаждающими ребрами 
 

 
Рис. 5. Термодатчик OT1 

 
При вертикальной установке резистора устанавливается на нижний (соединительный) конец. 
Привинчивается к ребрам. 
 
BRR 0114 LD 2 BRR 0031 LD 5 BRR 0034 LD 6 
BRR 0205 LD 2 BRR 0045 LD 5 BRR 0052 LD 6 
 BRR 0061 LD 5 BRR 0100 LD 6 
 BRR 0105 LD 5 BRR 0206 LD 6 
BRR 0031 HD 2 BRR 0300 LD 5  
BRR 0061 HD 2  BRR 0013 HD 6 
BRR 0114 HD 2 BRR 0022 HD 5 BRR 0034 HD 6 
BRR 0205 HD 2 BRR 0031 HD 5  
 BRR 0045 HD 5  
 BRR 0061 HD 5  

Табл. 11. Типы резисторов 
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Датчик OT2 
 
Этот термодатчик предназначен для резисторов с гладкой поверхностью. Термистор расположен 
под зажимом и крепится к поверхности резистора. 
 
 

              
 

Рис. 6. Датчик тепловой защиты и держатель для него 

 
 
2.5.1 Тепловая защита 
 
Датчик тепловой защиты в резисторах должен быть подключен к входу внешнего сигнала отказа 
на преобразователе частоты. 
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3. ВЫБОР ТОРМОЗНОГО РЕЗИСТОРА 
3.1 Общие сведения 

При выборе тормозного резистора для конкретного преобразователя частоты следует начать 
с требований, предъявляемых процессом/преобразователем частоты. 
На выбор тормозного резистора влияют: 

a) средняя сила торможения в течение одного цикла (определяет рассеиваемую мощность, 
которую должен обеспечить тормозной резистор); 

b) максимальная рассеиваемая мощность (определяет мгновенную рассеиваемую мощность 
тормозного резистора) и 

c) максимальный ток тормозного IGBT (определяет минимальное сопротивление тормозного 
резистора). 

По всем вопросам, касающимся торможения, обращайтесь в техническую поддержку VACON. 
 
3.2 Принципы подбора 

Все вращающиеся части обладают кинетической энергией. При торможении нагрузки разность 
между энергиями более высокой скорости и более низкой скорости должна где-то рассеиваться. 
Некоторое количество энергии используется в потерях двигателя и преобразователя частоты, 
но большая ее часть должна рассеиваться в тормозном резисторе.  
Энергия нагрузки при скорости n определяется по формуле: 

2

2

1 JE   

где 
J — момент инерции нагрузки (в кгм²), 
ω — скорость вращения нагрузки (в радианах/с). 
 

В инженерных единицах: 

2

3,182

1
JnE   

где n — скорость вращения (в 1/мин) 
 

Таким образом, разность между энергиями двух скоростей составляет 

)(
2

1
)(

3,182

1 2
2

2
1

2
2

2
121   JnnJEEE  

Требуемая средняя мощность равна 

t

E
P


   

где t — время торможения. 
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. 

Если нагрузка имеет цикл с общим временем цикла tc, средняя мощность цикла равна 

ct

E
P


  

Выбранный резистор должен иметь возможность рассеивать эту мощность. Если время торможения 
превышает 1 минуту, резистор должен быть рассчитан на непрерывную мощность торможения. 
 
3.2.1 Расчет времени торможения 
Время, необходимое для ускорения или торможения нагрузки, можно рассчитать следующим 
образом: 

Основное уравнение: 

dt

d
JT


  

где T — требуемый крутящий момент. 

Время, необходимое для изменения скорости нагрузки, равно 

T
Jt 21  

  

или крутящий момент, необходимый для изменения скорости за время t, равен  

t
JT 21  

  

Доступный крутящий момент состоит из крутящего момента, создаваемого двигателем Tдвиг., 
и тормозного момента, создаваемого нагрузкой и трением в ней Tнагр.. 

 
Во многих случаях фрикционный крутящий момент достаточен для торможения нагрузки; он 
может быть даже слишком высоким, и двигателю приходится приводить в движение нагрузку, 
даже когда скорость снижается. 

Этот крутящий момент, требуемый от двигателя, нужно сравнить с номинальным крутящим 
моментом двигателя: 

n

P
T 9550  

Если номинальный крутящий момент больше, двигатель может выполнять требуемое 
ускорение/замедление. 
 
3.2.2 Расчет момента инерции 
Момент инерции на двигателе состоит из суммы инерции двигателя и инерции нагрузки, 
изменяемой посредством передаточного отношения следующим образом: 

 

нагр. двиг.общ
. 

T T T 

нагр. двиг.общ. J g J J 2 
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где g — передаточное отношение, Jдвиг. — инерция двигателя, а Jнагр. — инерция нагрузки. 
Передаточное отношение g > 1, если скорость нагрузки выше, чем частота вращения двигателя, 
и < 1, если скорость нагрузки ниже, чем частота вращения двигателя. 

Во многих случаях момент инерции двигателя очень мал по сравнению с моментом инерции 
нагрузки. Инерция двигателя значительна только в тех случаях, когда нагрузка вращается очень 
медленно (передаточное отношение низкое). 

Момент инерции типичных форм показан на Рис. 7. 
 

 
Рис. 7  

 
Момент инерции конкретной машины часто указывается на паспортной табличке. Если такая 
информация отсутствует на паспортной табличке, производитель несет ответственность за 
предоставление этой информации. 

Процедура подбора: 

1. Максимальная 
скорость 

n1  об/мин 

2. Минимальная 
скорость 

n2  об/мин 

3. Момент инерции = 

 
g = передаточное 
отношение 

J  кгм² 

4. Энергия, которую 
нужно рассеять 

1000

)(
3,182

1 2
2

2
1

21

nnJ
EEE


  

 кДж 

5. Время торможения t  с 

6. Мощность 
торможения t

E
P


  

 кВт 

нагр. двиг.общ. J g J J 2 
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7. Определите рабочий 
цикл торможения 

t1 = продолжительность 
цикла (предполагается 
120 с). 

1t

t
f   

  

8. Определите 
среднюю мощность 
для резистора 

fPPave    кВт 

9. Вычислите 
требуемую 
относительную 
мощность 

Pрез. = пиковая 
мощность выбранного 
резистора 

res

ave
rel P

P
P   

 % 

10. Убедитесь, что пара 
значений в шагах 7 и 9 
находится в 
соответствующих 
пределах для 
выбранного резистора, 
см. Рис. 7. 

   

    

7. Рассчитайте 
требуемый тормозной 
момент t

nn
JT 21105,0


  

 Н·м 

8. Убедитесь, что 
номинальный 
крутящий момент 
двигателя > требуемого 
крутящего момента 

PM в кВт 

nM в об/мин 

M

M
M n

P
T  9550  

 Н·м 

 

 
Рис. 8. Профиль скорости одного цикла 

 

t1 = длительность цикла 
t2 = время замедления 
t3  = время останова 
n1 = минимальная скорость двигателя 
n2 = максимальная скорость двигателя 
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Относительная рассеиваемая мощность для стандартных резисторов показана на рисунке ниже: 

Relative power handling capability of the 
standard brake resistor ranges
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Рис. 9  

Проверьте следующее: 
a) Выбранный тип тормозного резистора может рассеивать требуемую мощность. (Обратите 
внимание, что поскольку ток тормозного IGBT ограничивается устройством, использовать 
резистор с импедансом меньшим, чем указано для преобразователя частоты, нельзя.) 

б) Если это не так, необходимо подобрать резистор специально под конкретное применение. 
Во многих случаях решением может стать подходящее сочетание последовательного и 
параллельного соединения стандартных резисторов, в других случаях должен быть определен 
и изготовлен специальный резистор. 

Относительная рассеиваемая мощность 
для стандартных тормозных резисторов 

ПВ% (относительно периода 120 с) 

Тяжелый режим 

 
Легкий режим 
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3.2.3 Внутренние резисторы 
Размеры корпусов FR4, FR5 и FR6 (380–500 В) могут оснащаться внутренним тормозным 
резистором в качестве заводской опции. Тормозные резисторы рассчитаны на торможение при 
полном крутящем моменте в течение 2 секунд от номинальной скорости двигателя до нуля или 
торможение при полной мощности в течение 1 секунды каждую минуту. 
 

Код типа 
Сопротивле

ние 
[Ом] 

Энергия 
Торможение при 
полном крутящем 

моменте в течение  
2 с [кДж] 

Средняя 
мощность 

1 импульс/мин 
[Вт] 

NX_5 FR4 120 4 45 
NX_5 FR5 55 8,9 100 
NX_5 FR6 30 16 175 
Табл. 12  

Relative power handling capability of internal 
resistors
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Рис. 10  

 

Относительная рассеиваемая 
мощность внутренних резисторов 

Время (с) 
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
4.1 Общие сведения 

Убедитесь, что ваш преобразователь частоты оснащен тормозным прерывателем. Это опция, 
устанавливаемая на заводе-изготовителе! 
Тормозной резистор подключается к разъемам DC+ и R- на преобразователе частоты. Минимальные 
размеры кабелей указаны в Табл. 1 и Табл. 2. При определении размеров кабелей обратите 
внимание, что входные предохранители преобразователя частоты защищают также этот кабель. 
Избегайте прокладки кабеля тормозного резистора рядом с другими кабелями. Например, 
рекомендуемое минимальное расстояние до кабелей управления составляет 0,5 м. 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем подключать тормозной резистор, отсоедините преобразователь 
частоты от сети питания. После отсоединения подождите 5 минут, прежде чем открывать крышку 
преобразователя частоты. Воспользуйтесь подходящим измерительным прибором, чтобы 
убедиться в отсутствии напряжения на разъемах DC и R-. 

Прочтите главу «Техника безопасности» в руководстве по эксплуатации вашего изделия VACON® NX. 
 

Резистор Кабель и клемма Резистор Кабель и 
клемма 

BRR 0025 LD 2 Интегрированные, AWG16   
BRR 0031 LD 2 Интегрированные, AWG16 BRR 0031 HD 2 6 
BRR 0061 LD 2 Интегрированные, AWG16 BRR 0061 HD 2 6 
BRR 0114 LD 2 Интегрированные, AWG10 BRR 0114 HD 2 16 
BRR 0205 LD 2 16–50 BRR 0205 HD 2 16–50 
    
BRR 0022 LD 5 Интегрированные, AWG16 BRR 0022 HD 5 6 
BRR 0031 LD 5 Интегрированные, AWG16 BRR 0031 HD 5 6 
BRR 0045 LD 5 Интегрированные, AWG16 BRR 0045 HD 5 6 
BRR 0061 LD 5 Интегрированные, AWG14 BRR 0061 HD 5 16 
BRR 0105 LD 5 16 BRR 0105 HD 5 M8/3x16+16 
BRR 0300 LD 5 16–50 BRR 0300 HD 5 M8/3x70+35 
BRR 0520 LD 5 M8/3x95+50 BRR 0520 HD 5 M8/3x95+50 
BRR 0730 LD 5 M8/3x95+50 BRR 0730 HD 5 M8/3x95+50 
    
BRR 0013 LD 6 Интегрированные, AWG16 BRR 0013 HD 6 6 
BRR 0034 LD 6 Интегрированные, AWG16 BRR 0034 HD 6 6 
BRR 0052 LD 6 Интегрированные, AWG14 BRR 0052 HD 6 6 
BRR 0100 LD 6 16–50 BRR 0100 HD 6 M8/3x16+16 
BRR 0208 LD 6 16–50 BRR 0208 HD 6 M8/3x50+25 
BRR 0416 LD 6 M8/3x70+35 BRR 0416 HD 6 M8/3x70+35 
BRR 0590 LD 6 M8/3x70+35 BRR 0590 HD 6 M8/3x70+35 
Табл. 13. Размеры кабелей 

 
M8 = болт M8 на резисторе 
 
Требуются только два проводника обычного трехфазного кабеля. Экран кабеля должен быть 
подсоединен на каждом конце. Третий, неиспользуемый разъем должен быть заземлен путем 
подключения к земле на одном конце. 
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Калибр 

провода (AWG) 
Ø 

[дюйм] Ø [мм] Ø [мм²] 

6/0 = 000000 0,580 14,73 170,30 
5/0 = 00000 0,517 13,12 135,10 
4/0 = 0000 0,460 11,7 107 
3/0 = 000 0,410 10,4 85,0 
2/0 = 00 0,365 9,26 67,4 
1/0 = 0 0,325 8,25 53,5 

2 0,258 6,54 33,6 
4 0,204 5,19 21,1 
6 0,162 4,11 13,3 
8 0,128 3,26 8,36 

10 0,102 2,59 5,26 
12 0,0808 2,05 3,31 
14 0,0641 1,63 2,08 
16 0,0508 1,29 1,31 
18 0,0403 1,02 0,823 
20 0,0320 0,812 0,518 

Табл. 14. Размеры кабелей 
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Подключение: 
А 
 

Клеммы под кабель, болт M8, крутящий момент 4,5 Н·м 

 

B 
 

Клеммы под кабель, болт M8, крутящий момент 4,5 Н·м 

C 
 

Кабельный ввод SH21, размер зажима 18–23,5 мм 

D 
 

Разъем заземления (PE)  

 

Установка: 

1 
 

Кабель 

 

2 
 

Экранирующая оплетка 
3 

 

Кабельный ввод 
4 

 

Токопроводящая жила 

Соединительный кабель к тормозному резистору должен быть 
экранированным/бронированным.  
Всегда подключайте экран/броню на обоих концах. 

   
* Монтажные отверстия  

 

Код VACON Ом Размер 
корпуса  Подключение 

Кабел
ь  

[мм] 

В пер. 
тока Pn [кВт] Масса 

[кг] 

BRR 0052 HD6 18 FR7/16 мм² M8/3x10+10 20 690 В 4,0 15 

ВНИМАНИЕ! Для правильной работы листы резисторов должны быть 
установлены вертикально. 
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Установка: 

1 
 

Кабель 

 

2 
 

Экранирующая оплетка 
3 

 

Кабельный ввод 
4 

 

Токопроводящая жила 

Соединительный кабель к тормозному резистору должен быть 
экранированным/бронированным.  
Всегда подключайте экран/броню на обоих концах. 

  
* Монтажные отверстия Ø9 

 

 

Подключение: 
 

А 

 

 
 

Клеммы под кабель, болт M8, крутящий момент 4,5 Н·м 

 

 

B 

 

 
 

Клеммы под кабель, болт M8, крутящий момент 4,5 Н·м 
 

C 

 

 
 

Кабельный ввод M25, размер зажима 18–23,5 мм 
 

D 

 

 
 

Разъем заземления (PE)  

 

Код VACON Ом Размер 
корпуса Подключение Кабель  

[мм] 
В пер. 
тока Pn [кВт] Масса 

[кг] 
BRR 0105 HD 5 6,5 FR7/16 мм² M8/3x10+10 20 500 В 6,92 17 

BRR 0100 HD 6 9,0 FR10/16 мм² M8/3x16+16 23 690 В 9,4 20 
 

ВНИМАНИЕ! Для правильной работы листы резисторов должны быть 
установлены вертикально. 
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Код VACON Ом Код Danotherm 
Размер 
корпуса Подключение 

Кабель  
[мм] 

В пер. 
тока 

Pn [кВт] Масса (кг) 

BRR 0300 HD5 3,25 BRC 17 AT20 3R25 E726 FR8/FR9 M8/3x70+35 32 500 В 12,84 30 
BRR 0520 LD5 1,4 BRC 17 AT20 1R4 E725 FR10 M8/3x95+50 37 500 В 12,3 30 
BRR 0208 HD6 7 BRC 17 AT20 7R E724 FR11 M8/3x50+25 28 690 В 12 30 
BRR 0416 LD6 2,5 BRC 17 AT20 2R5 E726 FR10 M8/3x70+35 32 690 В 13 30 

 
 

Установка: 

1 Кабель 

 

2 Экранирующая оплетка 
3 Кабельный ввод 
4 Токопроводящая жила 

Соединительный кабель к тормозному резистору должен быть 
экранированным/бронированным.  
Всегда подключайте экран/броню на обоих концах. 
 

  
* Монтажные отверстия Ø9 

 

 

Подключение: 
 

А 
 

 
 

Клеммы под кабель, болт M8, крутящий момент 4,5 Н·м 

 

 

B 

 

 
 

Клеммы под кабель, болт M8, крутящий момент 4,5 Н·м 
 

C 

 

 
 

Кабельный ввод M25, размер зажима 18–23,5 мм 
 

D 

 

 
 

Разъем заземления (PE)  

 

ВНИМАНИЕ! Для правильной работы листы резисторов должны быть 
установлены вертикально. 
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Установка: 

1 
 

Кабель 

 

2 
 

Экранирующая оплетка 
3 

 

Кабельный ввод 
4 

 

Токопроводящая жила 

Соединительный кабель к тормозному резистору должен быть 
экранированным/бронированным.  
Всегда подключайте экран/броню на обоих концах. 

            
 * Монтажные отверстия Ø9 

 

 

Подключение: 
 

А 

 

 
 

Клеммы под кабель, болт M8, крутящий момент 4,5 Н·м 

 

 

B 

 

 
 

Клеммы под кабель, болт M8, крутящий момент 4,5 Н·м 
 

C 

 

 
 

Кабельный ввод SH40, размер зажима 29–40,5 мм 
 

D 

 

 
 

Разъем заземления (PE)  

 

Код VACON Ом Размер 
корпуса 

Подключени
е 

Кабель  
[мм] 

В пер. 
тока Pn [кВт] Масса 

[кг] 
BRR 0730 LD 5 0,9 FR11 M8/3x95+50 37 500 В 19,2 35 

BRR 0590 LD 6 1,7 FR11/50 мм² M8/3x70+35 32 690 В 19,0 35 
 

ВНИМАНИЕ! Для правильной работы листы резисторов должны быть 
установлены вертикально. 



ПОДКЛЮЧЕНИЯ  VACON • 33 
 

Local contacts: http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/ 

4 

 
 

Подключение: 
 
 
 
 

А 

 

 
 
 
 

Кабельный ввод SH40, размер зажима 29–40,5 мм 

 

 
 
 

B 

 

 
 
 
 

Клеммы под кабель, болт M8, крутящий момент 4,5 Н·м 

 
 
 
 

C 

 

 
 
 
 

Разъем заземления (PE) 

Установка: 

1 
 

Кабель 

 

2 
 

Экранирующая оплетка 
3 

 

Кабельный ввод 
4 

 

Токопроводящая жила 

Соединительный кабель к тормозному резистору должен быть 
экранированным/бронированным.  
Всегда подключайте экран/броню на обоих концах. 

       
* Монтажные отверстия Ø9 

 

 

Код VACON Ом Размер 
корпуса Подключение Кабель  

[мм] 
В пер. 
тока Pn [кВт] Масса 

[кг] 
BRR 0520 HD 5 1,4 FR10 M8/3x95+50 37 500 В 32 90 
BRR 0416 HD 6 2,5 FR10 M8/3x70+35 32 690 В 33,8 90 
 

ВНИМАНИЕ! Для правильной работы листы резисторов должны быть 
установлены вертикально. 
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Подключение: 
 

 

 

 

А 
 

 
 
 
 
 

Кабельный ввод SH40, размер зажима 29,0–40,5 мм 

 

 
 
 

B 

 

 
 
 
 

Клеммы под кабель, болт M8, крутящий момент 4,5 Н·м 

 
 
 
 

C 

 

 
 
 
 

Разъем заземления (PE) 

Установка: 

1 
 

Кабель 

 

2 
 

Экранирующая оплетка 
3 

 

Кабельный ввод 
4 

 

Токопроводящая жила 

Соединительный кабель к тормозному резистору должен быть 
экранированным/бронированным.  
Всегда подключайте экран/броню на обоих концах. 

                    
* Монтажные отверстия Ø9 

 

 

Код VACON Ом Размер 
корпуса Подключение Кабель  

[мм] 
В пер. 
тока Pn [кВт] Масса 

[кг] 
BRR 0730 HD 5 0,9 FR11 M8/3x95+50 37 500 В 49,9 120 
BRR 0590 HD 6 1,7 FR12 M8/3x70+35 32 690 В 49,7 120 
 

ВНИМАНИЕ! Для правильной работы листы резисторов должны быть 
установлены вертикально. 
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Ⓟ 10/2018 Возможны изменения 

Copyright © Siemens AG 2013 - 2017. 
Все права защищены 

Правовая справочная информация 
Система предупреждений 

Данная инструкция содержит указания, которые Вы должны соблюдать для Вашей личной безопасности и 
для предотвращения материального ущерба. Указания по Вашей личной безопасности выделены 
предупреждающим треугольником, общие указания по предотвращению материального ущерба не имеют 
этого треугольника. В зависимости от степени опасности, предупреждающие указания представляются в 
убывающей последовательности следующим образом: 

 ОПАСНО 
означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности приводит к смерти или получению 
тяжелых телесных повреждений. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к смерти или 
получению тяжелых телесных повреждений. 

 

 ОСТОРОЖНО 
означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к получению 
незначительных телесных повреждений. 

 

 ВНИМАНИЕ 
означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к материальному 
ущербу. 

При возникновении нескольких степеней опасности всегда используется предупреждающее указание, 
относящееся к наивысшей степени. Если в предупреждении с предупреждающим треугольником речь идет 
о предупреждении ущерба, причиняемому людям, то в этом же предупреждении дополнительно могут 
иметься указания о предупреждении материального ущерба. 

Квалифицированный персонал 
Работать с изделием или системой, описываемой в данной документации, должен только 
квалифицированный персонал, допущенный для выполнения поставленных задач и соблюдающий 
соответствующие указания документации, в частности, указания и предупреждения по технике 
безопасности. Квалифицированный персонал в силу своих знаний и опыта в состоянии распознать риски 
при обращении с данными изделиями или системами и избежать возникающих угроз. 

Использование изделий Siemens по назначению 
Соблюдайте следующее: 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Изделия Siemens разрешается использовать только для целей, указанных в каталоге и в 
соответствующей технической документации. Если предполагается использовать изделия и компоненты 
других производителей, то обязательным является получение рекомендации и/или разрешения на это от 
фирмы Siemens. Исходными условиями для безупречной и надежной работы изделий являются 
надлежащая транспортировка, хранение, размещение, монтаж, оснащение, ввод в эксплуатацию, 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии. Необходимо соблюдать допустимые условия 
окружающей среды. Обязательно учитывайте указания в соответствующей документации. 

Товарные знаки 
Все наименования, обозначенные символом защищенных авторских прав ®, являются 
зарегистрированными товарными знаками компании Siemens AG. Другие наименования в данной 
документации могут быть товарные знаки, использование которых третьими лицами для их целей могут 
нарушать права владельцев. 

Исключение ответственности 
Мы проверили содержимое документации на соответствие с описанным аппаратным и программным 
обеспечением. Тем не менее, отклонения не могут быть исключены, в связи с чем мы не гарантируем 
полное соответствие. Данные в этой документации регулярно проверяются и соответствующие 
корректуры вносятся в последующие издания. 
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 Указания по безопасности 1 
1.1 Предупреждения 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность для жизни при несоблюдении основополагающих указаний по технике 
безопасности и игнорировании остаточных рисков 

Несоблюдение основополагающих указаний по технике безопасности и 
игнорирование остаточных рисков, описанных в разделе 1 руководства по монтажу 
силового модуля PM330, может стать причиной несчастных случаев с тяжелыми и 
даже смертельными травмами.  
• Придерживайтесь основополагающих указаний по технике безопасности. 
• При оценке риска необходимо учитывать остаточные риски. 

 

 Примечание 
Использование медных кабелей для проверенной согласно UL системы 

Для монтажа проверенной согласно UL системы могут использоваться только медные 
кабели 60/75° C. 

 

Условия 
Предполагается, что ответственные за безопасность системы лица гарантируют 
соблюдение следующих условий: 

● Основные работы по планированию системы, а также все работы по 
транспортировке, монтажу, подключению, вводу в эксплуатацию, техническому 
обслуживанию и ремонту выполняются квалифицированным персоналом и 
контролируются ответственными специалистами. 

● Руководство по эксплуатации и вся документация на машину должна постоянно 
находилось под рукой во время выполнения всех работ. 

● Обеспечено постоянное соблюдение технических параметров и указания по 
допустимым условиям монтажа-, подключения-, эксплуатации и окружающей 
среды-. 

● Обеспечено соблюдение спец. системных предписания по монтажу и технике 
безопасности,а также правил использования средств индивидуальной защиты. 

● Запрещается работа неквалифицированного персонала на этих машинах или 
вблизи от них. 

Соответственно в настоящем руководстве по эксплуатации содержатся только такие 
указания, которые при применении машин по назначению необходимы только для 
квалифицированного персонала. 



Указания по безопасности  
1.1 Предупреждения 
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Руководства по эксплуатации и документация на машину поставляются на языках, 
указанных в договорах о поставке. 

 

 Примечание 
Поддержка со стороны сервисных центров СИМЕНС 

Рекомендуется для работ по планированию, монтажу, вводу в эксплуатацию и 
обслуживанию обращаться за поддержкой в соответствующий сервисный центр 
SIEMENS. 
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 Общая информация 2 
 

 

Описание 
В преобразователях без питания от электроприемника энергия трансмиссии, которая 
появляется при генераторных рабочих состояниях, запитывается обратно в 
промежуточный контур и здесь сбрасывается через тормозные сопротивления. 

Тормозное сопротивление подключается к тормозному модулю. При этом 
максимальное расстояние между тормозным модулем и тормозным сопротивлением 
не должно превышать 100 м. Благодаря этому появляется возможность отвода 
возникающих потерь тепла за пределы помещения с распределительными 
устройствами. 

В наличии имеются резисторы с номинальной мощностью 50 кВт. 

Большая мощность может быть реализована путем параллельного включения 
тормозных модулей и тормозных резисторов.  

Так как тормозные резисторы могут применяться в преобразователях с большим 
диапазоном напряжений, возможна адаптация напряжения – для снижения нагрузки по 
напряжению двигателя и преобразователя – регулировкой порогов срабатывания в 
модуле торможения. 

Термостат контролирует тормозное сопротивление на перегрев и при превышении 
порогового значения посылает сигнал на не находящийся под потенциалом контакт. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность возгорания вследствие перегрева при превышении допустимой длины 
соединительных кабелей 

В случае превышения длины соединительных кабелей к тормозному модулю 
возможен перегрев компонентов, а также возгорание и задымление. 
• Длина соединительных кабелей к тормозному модулю не должна превышать 100 

м. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность возгорания в результате перегрева при недостатке свободного 
пространства для вентиляции 

Нехватка свободного пространства для вентиляции может привести к перегреву, 
задымлению и возгоранию, что опасно для персонала. Кроме того, может повыситься 
частота отказов и сократиться срок службы тормозных резисторов.  
• Со всех сторон от компонента с вентиляционными решетками должно оставаться 

свободное пространство по 200 мм для свободной циркуляции воздуха. 
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 Тормозные резисторы 
8 Инструкция по эксплуатации, 05/2017, A5E32845373G AE 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность пожара и повреждения оборудования из-за короткого 
замыкания/замыкания на землю 

Кабели к тормозному резистору должны быть проложены таким образом, чтобы 
исключить короткое замыкание или замыкание на землю. Замыкание на землю может 
вызвать возгорание с задымлением. 
• Обеспечить защиту кабелей от механических повреждений. 
• Соблюдать местные правила монтажа, которые позволяют избежать таких 

ситуаций. 

Дополнительно выбрать и реализовать одну из следующих мер: 
• Использование кабелей с двойной изоляцией. 
• Соблюдение необходимых отступов, к примеру, с помощью монтажных 

кронштейнов. 
• Прокладка кабелей в раздельных инсталляционных каналах или трубах. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность возгорания в результате отвода тепла от тормозного резистора 

В случае несоблюдения правил монтажа тормозного резистора возможен перегрев 
компонентов, а также возгорание и задымление. 
• Производите монтаж тормозных резисторов только на днище. 
• Устанавливайте тормозной резистор отдельно и в вертикальном положении. В 

помещении должна иметься возможность для отвода энергии, преобразуемой 
тормозным сопротивлением. 

• Должно быть обеспечено достаточное расстояние до горючих предметов. 
• Не размещайте какие-либо предметы на тормозном резисторе и над ним. 

 

 ОСТОРОЖНО 

Риск получения ожогов из-за высокой температуры поверхностей тормозного 
резистора 

Тормозной резистор может сильно нагреваться. Прикосновение к поверхности может 
стать причиной тяжелых ожогов. 
• Установите тормозной резистор таким образом, чтобы возможность 

прикосновения была исключена. Там, где это невозможно, поместите на опасные 
места соответствующие предупреждения, которые должны быть отчетливо видны 
и понятны. 
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 ВНИМАНИЕ 

Опасность повреждения оборудования в результате попадания воды в тормозной 
резистор 

Попадание воды может вызвать повреждение тормозного резистора. 
• При установке вне помещения в соответствии со степенью защиты IP20 

предусмотрите навес для защиты от проникновения атмосферных осадков. 
 

 Примечание 
Взаимное влияние тормозного резистора и датчика системы пожарной сигнализации 

В случае размещения тормозного резистора под датчиком системы пожарной 
сигнализации возможно срабатывание датчика под действием выделяющегося тепла. 

 

Соответствие тормозного модуля и силового модуля 

Таблица 2- 1 Соответствие тормозного модуля и силового модуля 

Силовой модуль Номинальная 
мощность 
силового 
модуля 

подходящий 
тормозной модуль 

подходящее 
тормозное 

сопротивление 

Номинальная 
мощность тормозного 

модуля 

Сетевое напряжение 3 AC 380–480 В  
6SL3310-1PE33-0AA0 160 кВт 6SL3760-1AE32-6AA0 6SE7032-5FS87-2DC0 50 кВт 
6SL3310-1PE33-7AA0 200 кВт 6SL3760-1AE32-6AA0 6SE7032-5FS87-2DC0 50 кВт 
6SL3310-1PE34-6AA0 250 кВт 6SL3760-1AE32-6AA0 6SE7032-5FS87-2DC0 50 кВт 
6SL3310-1PE35-8AA0 315 кВт 6SL3760-1AE32-6AA0 6SE7032-5FS87-2DC0 50 кВт 
6SL3310-1PE36-6AA0 355 кВт 6SL3760-1AE32-6AA0 6SE7032-5FS87-2DC0 50 кВт 
6SL3310-1PE37-4AA0 400 кВт 6SL3760-1AE32-6AA0 6SE7032-5FS87-2DC0 50 кВт 
6SL3310-1PE38-4AA0 450 кВт 6SL3760-1AE32-6AA0 6SE7032-5FS87-2DC0 50 кВт 
6SL3310-1PE38-8AA0 500 кВт 6SL3760-1AE32-6AA0 6SE7032-5FS87-2DC0 50 кВт 
6SL3310-1PE41-0AA0 560 кВт 6SL3760-1AE32-6AA0 6SE7032-5FS87-2DC0 50 кВт 
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 Механический монтаж 3 
3.1 Общая информация 

Моменты затяжки для винтовых соединений 
При затягивании токопроводящих соединений (соединения промежуточного контура, 
двигателя, шины, кабельные наконечники) и других соединений (заземления, 
защитные провода, стальные соединения) действуют следующие моменты затяжки. 

Таблица 3- 1 Моменты затяжки для винтовых соединений 

Резьба Заземления, защитные провода, 
стальные соединения 

Алюминиевые соединения, 
пластик, шины, кабельные 

наконечники 
M3 1,3 Нм 0,8 Нм 
M4 3 Нм 1,8 Нм 
M5 6 Нм 3 Нм 
M6 10 Нм 6 Нм 
M8 25 Нм 13 Нм 

M10 50 Нм 25 Нм 
М12 88 Нм 50 Нм 
M16 215 Нм 115 Нм 



Механический монтаж  
3.2 Установка тормозного сопротивления 
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3.2 Установка тормозного сопротивления 
Устанавливать тормозное сопротивление следует за пределами помещения с 
преобразователем. Место установки должно соответствовать следующим условиям:  

● Тормозные сопротивления пригодны только для монтажа на полу. 

● Максимальная длина кабеля между тормозным модулем и тормозным 
сопротивлением составляет 100 м. 

● В помещении должна иметься возможность для отвода энергии, преобразуемой 
тормозным сопротивлением. 

● Должно соблюдаться достаточное расстояние до легковоспламеняющихся 
предметов. 

● Тормозное сопротивление необходимо устанавливать отдельно. 

● Запрещается ставить предметы на тормозное сопротивление и над ним. 

● Тормозное сопротивление не стоит устанавливать над датчиками пожарной 
сигнализации, т.к. они могут сработать от вырабатываемого тепла. 

● При установке под открытым небом в соответствии со степенью защиты IP20 
необходима крыша для предохранения от проникающих атмосферных осадков. 

 
Рисунок 3-1 Габаритный чертеж тормозного сопротивления 50 кВт 
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 Электрический монтаж 4 
4.1 Кабельные наконечники 

Кабельные наконечники  
Кабельные подключения устройства рассчитаны на кабельные наконечники по 
стандарту DIN 46234 или DIN 46235.  

Для подключения альтернативных кабельных наконечников в следующей таблице 
приведены максимальные размеры.  
Кабельные наконечники не должны быть длиннее этих размеров, иначе нарушается 
механическое крепление и соблюдение расстояний напряжения. 

 
Рисунок 4-1 Габариты кабельных наконечников 

Таблица 4- 1 Габариты кабельных наконечников 

Винт или болт Поперечное сечение 
подключения 

[мм²] 

d2 
[мм] 

b 
[мм] 

l 
[мм] 

c1 
[мм] 

c2 
[мм] 

M8 70 8,4 24 55 13 10 
M10 185 10,5 37 82 15 12 
M10 240 13 42 92 16 13 
М12 95 13 28 65 16 13 
М12 185 13 37 82 16 13 
М12 240 13 42 92 16 13 
M16 240 17 42 92 19 16 



Электрический монтаж  
4.2 Подключение тормозного резистора 
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4.2 Подключение тормозного резистора 
 

 ОПАСНО 

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током вследствие 
наличия напряжения и остаточного заряда конденсаторов промежуточного контура 
модуля торможения 

Прикосновение к находящимся под напряжением разъемам модуля торможения 
ведет к тяжким или смертельным травмам или смертельным травмам. 
• Подключайте модуль торможения только при обесточенном силовом модуле. 
• Подключайте модуль торможения только через 5 минут. До начала работ измерьте 

напряжение на клеммах DCP и DCN промежуточного контура. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск возгорания вследствие замыкания на землю/короткого замыкания 

Несоблюдение правил монтажа кабелей к тормозному резистору может привести к 
замыканию на землю/короткому замыканию, что опасно для персонала в связи с 
возможностью задымления и возгорания.  
• Соблюдать местные правила монтажа, которые позволяют избежать таких 

ситуаций. 
• Обеспечить защиту кабелей от механических повреждений. 
• Дополнительно выбрать и реализовать одну из следующих мер: 

– Использование кабелей с двойной изоляцией. 
– Обеспечьте достаточные расстояния, например, с помощью распорных 

элементов. 
– Прокладка кабелей в раздельных инсталляционных каналах или трубах. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность возгорания вследствие перегрева при превышении допустимой длины 
соединительных кабелей 

В случае превышения длины соединительных кабелей к тормозному модулю 
возможен перегрев компонентов, а также возгорание и задымление. 
• Длина соединительных кабелей к тормозному модулю не должна превышать 100 

м. 
 

Рекомендуемое сечение вывода составляет 35 мм². 
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 4.3 Настройка параметров при эксплуатации с тормозным резистором 
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Термореле 
Для защиты от перегрузки тормозного резистора в нем имеется термореле, 
потенциально-развязанные контакты которого должны быть встроены в цепь контроля 
ошибок со стороны системы. 

Таблица 4- 2 Подключение термореле 

Клемма Описание функций Технические данные 
T1 Подключение термореле Напряжение: AC 250 В 

Ток нагрузки: макс. 1 A T2 Подключение термореле 

Макс. подсоединяемое сечение: 2,5 мм² 

Интеграция термореле в качестве запускающего элемента для отключения через ВЫКЛ2 
Термореле должно быть подключено к свободному цифровому входу, чтобы 
преобразователь надежно отключался от сети при перегреве тормозного резистора. 
Для этого может использоваться цифровой вход клеммной колодки X9/4 на силовом 
модуле. 

4.3 Настройка параметров при эксплуатации с тормозным 
резистором 

При рабочем режиме с тормозным прерывателем в параметр p0219 должна быть 
внесена тормозная мощность тормозного резистора. При этом автоматически 
деактивируется регулятор Vdc-max (p1240 = 0), согласовываются минимальное время 
торможения (p1127) и генераторная граница мощности (p1531). 
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 Техобслуживание и уход 5 
 

 

Меры по техническому обслуживанию и уходу для тормозного резистора не 
предусмотрены. В случае возникновения неисправности требуется полная замена 
тормозного резистора. 
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 Технические данные 6 
 

 

Общие технические данные 

Таблица 6- 1 Общие технические данные 

Производственный стандарт EN 61800-5-1 

Специальные технические данные 

Таблица 6- 2 Технические данные тормозного резистора 

Тормозной резистор 6SE7032-5FS87-2DC0  
PDB Мощность (номинальная мощность) 50 кВт  
P20 Мощность 200 кВт  
Сопротивление 3,1 Ом (± 8 %)  
Максимальный ток 275 А  
Напряжение 670–810 В=  
Макс. подсоединяемое сечение 70 мм²  
Кабельный ввод  Завинчивающийся M40  
Силовое подсоединение Винтовой зажим M12  
Степень защиты IP20  
ширина х высота х глубина 736 x 1321 x 484 мм  
Масса, ок. 109 кг  
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Цикл изменения нагрузки 

 
Рисунок 6-1 Циклы нагрузки для тормозных сопротивлений 





 

 

 



 

Тормозные сопротивления 
 

 

пар – параллельная схема, пос – последовательная схема, (пос)пар – комбинированная схема 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                            

Модель 
преобразователя 

Модель 
резистора 

Кол-во, 
схема 

подклю-
чения 

Общее 
сопротив-
ление, Ом 

Тормозной 
модуль 

Тормозной 
момент %  

ITD401U21B2 ZC-BR-300W-250 1 250 

Встроенный 

 

135 

ITD551U21B2 ZC-BR-400W-150 1 150 135 

ITD751U21B2 ZC-BR-400W-150 1 150 135 

ITD112U21B2 ZC-BR-500W-100 1 100 135 

ITD152U21B2 ZC-BR-500W-100 1 100 135 

ITD222U21B2 ZC-BR-500W-100 1 100 135 

ITD751U43B2 ZC-BR-400W-150 2 пос 300 135 

ITD112U43B2 ZC-BR-400W-150 2 пос 300 135 

ITD152U43B2 ZC-BR-400W-150 2 пос 300 135 

ITD222U43B2 ZC-BR-300W-400 2 пар 200 135 

ITD302U43B2 ZC-BR-300W-400 2 пар 200 135 

ITD402U43B2 ZC-BR-300W-400 2 пар 200 135 

ITD552U43B3 ZC-BR-500W-100 1 100 135 

ITD752U43B3 ZC-BR-1000W-75 1 75 130 

ITD113U43B3 ZC-BR-1000W-50 1 50 135 

ITD153U43B3 ZC-BR-1500W-40 1 40 125 

ITD183U43B3 ZC-BR-2500W-64 2 пар 32 125 

ITD223U43B3 ZC-BR-2500W-64 2 пар 32 125 

ITD303U43B3 ZC-BR-2500W-64 3 пар 20 

Внешний 

(серия ZC-BU) 

125 

ITD373U43B3 ZC-BR-2500W-64 4 пар 16 125 

ITD453U43B3 ZC-BR-2500W-64 4 пар 16 125 

ITD553U43B3 ZC-BR-2500W-64 6 пар 10 135 

ITD753U43B3 ZC-BR-2500W-16 4х(2пос)пар 8 145 

ITD903U43B3 ZC-BR-2500W-24 6х(2пос)пар 8 130 

ITD114U43B3 ZC-BR-2500W-24 7х(2пос)пар 6,8 130 

ITD134U43B3 ZC-BR-2500W-16 6х(2пос)пар 5,3 130 

ITD164U43B3 ZC-BR-2500W-16 8х(2пос)пар 4 130 

Резисторы ZC-BR-80W  ZC-BR-1000W 

в алюминиевом корпусе 

Резисторы ZC-BR-2500W 

в керамическом корпусе 


	Тормозные резисторы
	Правовая справочная информация
	Оглавление
	1 Указания по безопасности
	1.1 Предупреждения

	2 Общая информация
	3 Механический монтаж
	3.1 Общая информация
	3.2 Установка тормозного сопротивления

	4 Электрический монтаж
	4.1 Кабельные наконечники
	4.2 Подключение тормозного резистора
	4.3 Настройка параметров при эксплуатации с тормозным резистором

	5 Техобслуживание и уход
	6 Технические данные

